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Eay légfiité berendezéssel V =800 m’ /h térfogataramua levegst kezelink. A kiilsd levegd
homeérseklete t = -13 °C, relativ nedvességtartalma @, =90%. A kiilsé levegdt az elofiitd
kaloriferrel t;=15 °C-ra fiitjiik fel, majd a helyiségbdl elszivott tavozo levegével ( t=19 °C,
(=60 %) 1:1 aranyban 6sszekeverjiikk. Ezutan a kevert levegdt az utofiité kaloriferrel to =23 °
C-ra futjik fel.
Feladatok:

a.) 10 pont
Abrazolja az elézéekben leirt teljes légkezelési folyamatot a mellékelt i-x diagramban!

b.) 10 pont

Hatarozza meg az utoftt6 kalorifer sziikséges teljesitményét! A levegod siiriisége 0 °C
homérsékleten py=1,29 kg/m3.
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Az allapotvaltozas i-x diagramban (iasd 6. lapon)

b.)

8 kl/kg
es,~33 kl/kg
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Az i-x diagrambol leolvashato entalpia értékek:
€k

A levegd stiriisége a kevert és a szell6z6 levegd kozepes homérseékletén, azaz (
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Az utofiito kalorifer teljesitmeénye:
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