	ℳ

ℐℳ™
2007
	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mérés megnevezése: Centrifugál ventilátor jelleggörbéjének meghatározása
Mérés száma: 10
Mérés időpontja: 2007-03-21

Mérést vezette: Dénes István
Mérést végezte: Jécsák Mihály
Osztály: 2/14 É II
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menete:
nbozé légtérfogat-dramnal mérjiik a méréperemen létrejové nyomasesést, valamint a
Pp2-p1 statikus értékeit. A fenti adatokbol meghatarozzuk a Ap. illetve a Aps.., értékeit., majd

megszerkesztitk a - ) p_illetvea - 4 p_ gotbeket.

Mérés vézlata
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Szellézs Miivek NVH-33,5/4

2 Szivéesé

3 Méréperem =0 80 mm
4 Nyomésmérd miiszer

5 Nyoméesé 170#110 mm
6 Fojtézsalu

Cséatméré D=0 130 mm
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 10. számú mérés
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