7. tétel
Folytonos, folyamatos szabályzók 

A folytonos szabályzók jelátviteli tulajdonságait megközelítőleg a P, PI, I, PID tag jelátviteli tulajdonságaival jellemezhetjük és ennek megfelelően csoportosíthatjuk.
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A fűtéstechnikában döntően a P és a PI ritkábban a PID szabályozókat alkalmazzák.
Arányos (Proporcionális) szabályzók  P
Kimenő jel függvénye („válasz” függvény, illetve „átviteli” függvény):

A kimenő- és a bemenőjel között stacioner állapotban arányos kapcsolat van.

A beavatkozás nagysága arányos a SZABÁLYOZÁSI ELTÉRÉSSEL.
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Jellemzője az ÁTVITELI TÉNYEZŐ az : AR
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Fontos jellemzője az ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNY (xP) [a szabályozott jellemzőnek /Dxs/ értéktartománya],
amit befuthat addig, amíg a beavatkozó-jel vele arányos marad.
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Arányos szabályozok fontos jellemzője: „maradó szabályozási eltérés”.

Stacioner állapotban is maradó eltérés van a szabályozott jellemző és az alapjel között.
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